SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
ZAKEADOW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POLUDNIE
04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63

Warszawa, dnia 26.04.2018 .
Nr sprawy: SZPZLO/ZP/06/18

Informacja dla Firm, ktére pobraty Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
_Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Potudnie”.

Ogtoszenie o wszczeciu postepowania zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu
20.04.2018 r. pod numerem 548351-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp}, (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), informujemy, Zze wplynely zapytania dotyczace
tresci SIWZ.

W zwiazku z powyzszym przekazujemy tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego:

Pytanie Nr 1

Prosze o uzupetnienie dokumentacji instalacji elektrycznych o schemat rozdzielni gtéwnej lub wskazanie
gdzie go mozna odnalez¢ (w spisie tresci znajdujacym sie w opisie do projektu rys. ma nr.E2.1).

Ad. 1

Zamawiajacy uzupeinit dokumentacje o rys. nr E-1.

Pytanie Nr 2

W dokumentacji znajduje sie projekt sieci logicznej UTP kat.6, lecz nie znalazto to odzwierciedlenia w
opisie zataczonym do projektu, nie ma nic w SWIOR, jak tez nie zostato to ujgte w kosztorysie. Jesli ma
by¢ wykonywane prosimy o uzupemienie kosztorysbw o wycene wykonania sieci jak
réwniez uzupeinienie dokumentacji o konfiguracje szafy GPD i podanie standardu wykonania, a jesli
nie to prosimy o usuniecie z projektu czesci dotyczace; tej instalacji.

Ad. 2

Zamawiajacy zmienia opis techniczny i przedmiar stanowiacy Zatacznik Nr 1-3 do SIWZ.

Pytanie Nr 3

W projekcie brak jest rzutu dachu z projektem instalacji odgromowej jak tez obliczen na podstawie
ktérych wykonano ten projekt (prosimy o uzupetnienie jaka jest klasa LPS remontowanego budynku i
pokazanie iz projektowana instalacja skutecznie chroni urzadzenia na dachu budynku).

Ad. 3

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa i nie wchodzi ona w zakres projektu.
W projekcie przewidziano jedynie ochrone agregatu chtodniczego w postaci masztéw lub iglic
podtaczonych do istniejacej instalacji odgromowej.

Wprowadzone zmiany nie prowadzg do zmiany tresci Ogtoszenia.

Zamawiajacy informuje, Zze udzielone na zapytania odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowia

integralna czesé¢ SIWZ i obowiazuja strone Wykonawcy podczas skladania oferty.
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